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INTISARI

Salah satu fasilitas yang sangat penting pada Bandara Depati Amir
Pangkalpinang yaitu ATC (Air Traffic Control) dalam hal ini suplai daya utama
yaitu PLN dan suplai daya cadangan yaitu genset yang berfungsi sebagai sistem
daya stand-by atau off-line dan Uninterupptible Power Supply (UPS) sebagai daya
cadangan terus menerus secara on-line. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
sistem generatorset dalam memback-up sistem tenaga listrik pada peralatan Air
Traffic Control (ATC) dan mengetahui sistem dari Uninterupptible Power Supply
(UPS). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem back-up tenaga
listrik pada Air Traffic Control di Bandara Depati Amir. Dengan menggunakan
metode simulasi aliran daya pada program ETAP 12.6.0 (Electric Transient
Analysis Program) dengan tiga skenario yaitu skenario satu kondisi normal di
mana genset dan UPS pada kondisi off, skenario kedua suplai dari UPS, dan
skenario tiga yaitu dari genset. Hasil analisis yang didapat yaitu skenario satu
kondisi normal pasokan daya yang dikirimkan oleh jaringan PLN sebesar 1171
kW. Skenario dua suplai dari UPS160 kVA sistem pengecasan atau charging UPS
sebesar 136 kW dan back-up baterai UPS sebesar 43 kW. Pada simulasi skenario
tiga suplai dari genset 800 kVA pasokan daya yang dikirimkan oleh dua genset
800 kVA sebesar 690 kW. Sedangkan suplai dari genset 500 kVA pasokan daya
yang dikirimkan oleh genset 500 kVA sebesar 476 kW.

Kata kunci : ETAP, Generatorset, Sistem back-up, simulasi skenario, UPS.
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ABSTRACT

One of the most important facilities at Depati Amir Pangkalpinang Airport is ATC
(Air Traffic Control) in this case the main power supply is PLN and backup power
supply is generator which function as stand-by or off-line power system and
Uninterupptible Power Supply (UPS ) As a continuous backup power on-line. The
purpose of this research is to know the generatorset system in back-up the electric
power system on Air Traffic Control (ATC) equipment and to know the system
from Uninterupptible Power Supply (UPS). The problem in this research is how
the back-up system of electric power in Air Traffic Control at Depati Amir
Airport. Using the power flow simulation method in ETAP 12.6.0 (Electric
Transient Analysis Program) program with three scenarios is a normal condition
scenario where the generator and UPS are off, second supply scenario from UPS,
and the three scenario is from generator. The result of analysis is a scenario of a
normal condition of power supply sent by PLN network of 1171 kW. The two
supply scenarios of the UPS 160 kVA UPS charging or charging system are 136
kW and the back-up UPS battery is 43 kW. In a simulated three-supply scenario of
an 800 kVA generator the power supply delivered by two 800 kVA generators is
690 kW. While the supply of 500 kVA generator power supply sent by 500 kVA
generator of 476 kW.

Keywords : ETAP, Generatorset, Back-up system, scenario simulation, UPS.
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