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INTISARI

Jaringan SL4 yang menerangi Kecamatan Belinyu sebagai bahan penelitian

memakai aplikasi Etap 12.6, Belinyu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten

Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas 546,50 km², terdiri dari 3

kelurahan dan 5 desa, Panjang penyulang Belinyu saat ini adalah 205,445 km

siskuit (Kilo Meter Sirkuit)

Hasil penelitian menggunakan aplikasi etap 12.6 dengan skenario sumber

energi pada penyulang Belinyu (SL4), saat PLTD dan PLTS kondisi masuk sistem

dengan penyulang Belinyu (SL4) didapatkan tegangan terima di ujung penyulang

sebesar 19,647 kV, tegangan TM saat kondisi PLTD masuk sistem dan PLTS

keluar sistem tegangan terima di ujung penyulang sebesar 19,627 kV, saat kondisi

PLTS masuk sistem dan PLTD keluar sistem kondisi ini tegangan terima di ujung

penyulang mencapai 18,282  kV. Dari ketiga simulasi ini didapat kondisi terbaik

yaitu saat kondisi PLTD dan PLTS masuk sistem secara bersamaan.

Kata Kunci : PLTD dDan PLTS, Tegangan Terima, Kecamatan Belinyu
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ABSTRACT

The network sl4 that illuminate in belinyu as a research wearing application

etap 12.6. Belinyu is a subdistrict in the district bangka , the bangka belitung

province, The bangka belitung province.Broad 546,50 km 2, consisting of 3

village and 5 village, long belinyu feeder now is 205,445 km circuit ( kilo meters

circuit ).

The results of the research uses application etap 12.6 scenario source of

energy on feeder belinyu ( sl4 ), When PLTD and PLTS condition in the system

with feeder belinyu ( sl4 ) obtained voltage received at the end of feeder of 19,647

kV, voltage medium when conditions PLTD in the system and PLTS out system

voltage received at the end of feeder of 19,627 kv, When conditions PLTS in the

system and PLTD out the system this condition voltage received at the end of

feeder reached 18,282 kv.Of the three simulation is obtainable the best conditions

that was when the condition PLTD and PLTS in system simultaneously.

Keyword : PLTD and PLTS, voltage received
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