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INTISARI

Sistem pengisian dan pemakaian aki merupakan proses pengisian yang
dilakukan secara bersamaan dengan proses pemakaian pada beberapa aki. Akan
tetapi, jika kedua proses tersebut dilakukan secara bersamaan, maka
memungkinkan terjadinya proses pengisian dan pemakaian pada satu unit aki
yang mengakibatkan dapat memperpendek umur aki. Penelitian ini bertujuan
untuk membuat alat dan program pengendali proses pengisian dan pemakaian aki
pada pembangkit listrik tenaga angin menggunakan LM2596 untuk lampu
penerangan. Sistem ini menggunakan Arduino Uno sebagai pengendalinya, Modul
LM2596 sebagai rangkaian pengisian aki, Modul Voltage Sensor sebagai
pendeteksi tegangan aki, LDR sebagai pendeteksi intensitas cahaya matahari dan
Modul relay 8 channel dan 4 channel sebagai driver switch. Aki yang digunakan
sebanyak 4 unit dengan kapasitas 2 unit 3,5 Ah, 1 unit 3,7 Ah dan 1 unit 7,2 Ah.
Pada penelitian ini dihasilkan sistem pengisian dan pemakaian aki yang mampu
mengendalikan pengisian aki dan pemakaian aki sehingga proses pengisian dan
pemakaian aki tidak berlangsung secara bersamaan.

Kata Kunci: Aki, Arduino Uno, LDR, Modul LM2596, Modul relay, dan Modul

voltage sensor.
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ABSTRACT

The charging system and battery discharging is a charging process which is
conducted at simultaneously with discharging process on some batteries.
However, if Both processes is conducted at simultaneously, then it is possible
charging process and discharging on one unit of battery which result in shorten
battery age. This study carried out in order to can make a tool and program
controller charging process and discharging battery. Control system used in this
study using arduino uno as its controller, Module LM2596 as battery charging
circuit, voltage sensor module as battery voltage detector, LDR as a detector of
light intensity and module relay 8 channel and 4 channel as driver switch. battery
used in this study as much as 4 units with the capacity 3,5 Ah, 3,7 Ah and 7,2 Ah.
From the study results can be concluded that the process of charging and
discharging the battery to function control the charging of 4 battery units and
control the battery usage process to avoid the process of charging and
discharging the battery at the same time.

Keywords: battery, Arduino Uno, LDR, Module LM2596, Module relay and
Module voltage sensor.
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Accu = Akumulator
Adjustable = Dapat Diatur
Anoda = Kutub Positif
Automatic = Otomatis
Bandwidth = Lebar Pita
Battery = Baterai
Board = Papan
Cadmium Sulfide = Kadmium Sulfida
Buffer = Penyangga
Charge = Pengisian
Charger = Alat Pengisian
Charging = Proses Tenaga Listrik menjadi

Tenaga Kimia
Clock Speed = Kecepatan waktu
Converter = Konverter atau Konversi
Coupler = Pemicu
Datasheet = Lembar Data
Default = Pengaturan Awal
Digital Read = Pembacaan Pin Digital
Digital Write = Mengeksekusin Pin Digital
Direct Curent = Arus Searah
Discharge = Pengeluaran
Discharging = Proses Pengubahan Kimia menjadi

Tenaga Listrik
Driver = Pengendali
Driver Switch = Saklar Pengendali
Dry Cells = Batu Baterai
Flash Memory = Penyimpanan Sementara
Foton = Cahaya
Fotoresistor = Komponen Elektronika yang

Resistansinya akan menurun jika
ada Perubahan Intensitas Cahaya
yang mengenainya

Hardware = Perangkat Keras
Input = Masukan
Input Voltage = Tegangan Masukan
Integrated Circuit = Rangkaian Terpadu
Integrated Development Environment = Lingkungan Pembangunan Terpadu
Isolator = Bahan Penyekat
Katoda = Kutub Negatif
Off = Memutuskan
On = Menyambungkan



xxii

Open Source = Sumber Terbuka
Optic = Optik
Opto = Optik atau Cahaya
Optocoupler = Pemicu Cahaya
Out = Keluar
Output = Keluaran
Pin Mode = Mode Pin
Power = Daya
Power Supply = Catu Daya
Programmer = Ahli Program
Pull-up = Menaikan
Platform = Teras
Property = Perlengkapan
Receiver = Penerima
Relay = Saklar Otomatis
Reversibel = Bolak-balik
Software = Perangkat Lunak
Solid state = Kondisi Penuh
Sollar cell = Sel Surya
System = Sistem
Switch = Saklar
Switching = Mengganti
Tool = Peralatan
Transformator = Trafo
Voltage Level = Tingkatan Tegangan
Voltage Sensor = Sensor Tegangan
Wind Power = Tenaga Angin
Wind Turbine = Kincir Angin
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